
平成 12 年 5 月 25 日建設省 告示第 1368 号 床又はその直下の天井 の構造方法を定める件 

 

第１  

三 根太若しくは下地を不燃材料以外の材料で造った床にあっては、次に該当するもの 

 チ 厚さが 2.5 ㎝以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


